Obec Tvrdomestice
956 22 Tvrdomestice ¢. 42

Cislo: Vyst.100/2023-On-02
v Topol€anoch, difa 03.05.2023

Verejna vyhlaska
Stavebné povolenie

Stavebnik Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s., Culenova 6, Bratislava, ICO 36361518
v zastUpeni Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, Nové Zamky ICO 50649973 poziadala dia
07.03.2023 o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,PE_G1_Tvrdomestice, TS0098-002,
VNK, TS, NNK" na pozemkoch parc. reg. ,C* & 1290/13 a na pozemkoch parc. reg. ,E“ C.
1291, 1290/10, 1290/11, 1290/12, 1290/13, 1290/14, 1290/15, 1290/16, 1290/17, 1290/18,
1290/19, 1290/20, 1290/21, 1290/22, 1290/45, 1287, 1281/1, 1179/102 v kat. Gzemi
Tvrdomestice. Uvedenym diiom bolo zacaté stavebné konanie.

Uzemné rozhodnutie vydala Obec Tvrdomestice pod &. Vyst.142/2022-On-002 zo
diia 13.10.2022. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dria 21.11.2022.

Obec Tvrdomestice ako prislusny stavebny Urad podla § 117 zakona &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov
prerokovala v stavebnom konani Ziadost s dotknutymi orgdnmi a so znamymi U&astnikmi
konania. Stavebny urad Ziadost preskiumal podlia § 62 stavebného zakona a podia § 66
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a podla § 46 zakona ¢&. 71/14967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov vydava rozhodnutie, ktorym

povofluje

stavbu ,PE_G1_Tvrdomestice, TS0098-002, VNK, TS, NNK* na pozemkoch parc. reg. ,C*
€. 1290/13 a na pozemkoch parc. reg. ,E* & 1291, 1290/10, 1290/11, 1290/12, 1290/13,
1290/14, 1290/15, 1290/16, 1290/17, 1290/18, 1290/19, 1290/20, 1290/21, 1290/22,
1290/45, 1287, 1281/1, 1179/102 v kat. tzemi Tvrdomestice stavebnikovi

.Zapadoslovenska distribucna, a.s.
Culenova 6, Bratislava, ICO 36361518

v rozsahu stavebnych objektov:

SO 01.1 Trafostanica TS 0098-005, stavebna ¢ast’

SO 01.2 Trafostanica TS 0098-002-demontaz

S0 02.1 VN zemné vedenie s UOK

SO 02.2 VN vzdusné vedenie

SO 03.1 -NN zemné vedenie J
SO 03.2 -NN vzdu$né vedenie

PS 01 Trafostanica TS 0098-005, technologicka &ast’

Pre uskuto€nenie stavby sa ur€uju tieto zaviazné podmienky:

1/ Stavba sa zrealizuje na pozemkoch parc. reg. ,C* & 1290/13 a na pozemkoch parc. reg.
+E° €. 1291, 1290/10, 1290/11, 1290/12, 1290/13, 1290/14, 1290/15, 1290/16, 1290/17,
1290/18, 1290/19, 1290/20, 1290/21, 1290/22, 1290/45, 1287, 1281/1, 1179/102 v kat.
uzemi Tvrdomestice.

2/ SO 01.1 Trafostanica TS 0098-005, stavebna ¢ast’
Pre napojenie jestvujucich odberatelov v Tvrdomesticiach sa vybuduje nova trafostanica a



22 kV kablovy privod a 1kV vyvody z ne;j.

Osadenie dielcov a ocelovych vyrobkov transformagnej stanice, montaz klampiarskych
vyrobkov, architektonické Upravy vonkajsej fasady zaistuje obstaravatel u firmy Haramia,
podla typu transformaénej stanice a technologického zariadenia.

Navrhnutd transformaéna stanica fy. Haramia typu EH6 bude umiestnena v obci
Tvrdomestice, v katastralnom Gzemi Tvrdomestice, na parcele &.1275/1 reg. C. Predmetom
stavebného objektu je vybudovanie novej ekologickej trafostanice. Transformaéna stanica je
Zelezobetonovy objekt o pédorysnych rozmerov 3,2 m x 2,71 m. Vy$ka objektu od +-0.00 je
2650 mm. Uvedena transformacnd stanica ma samostatny priestor pre transformator a
spolocny priestor pre VN, NN rozvodriu. Transformaéna stanica svojim vyhotovenim / véetky
pristroje a transformator / tvori jeden konstrukény celok , ktory je mozné zmontovat a
odskusat a preto vyhovuje STN EN 62271-202:2017.

Osadenie objektu je na doske a na hrubo-kamenovom podklade dosypanym $trkopieskom.
+ - 0,00 bude na vyskovej kéte 221,20.

Betdnova transformacna stanica je zostavena z dvoch zékladnych &asti: kablovy priestor
Ivanal + stavebné teleso /skelet/ strecha.

SO 01.2 Trafostanica TS 0098-002-demontaz

Jestvujlca 4-stipova trafostanica sa zdemontuje vratane technolégie, trafa, NN rozvadzaéa ,
skrine R.C pre PD, ktora sa prelozi k novej skrini RE.PD s polopriamym meranim. Konzol a
ukoncCovacich izolatorov VNV a NNV. Ukon&enie smerom na PD sa vyriesi vlozenim nového
beténového stipa &. 50/ 0 do jestvujuceho vedenia NNV smerom k PD.

SO 02.1 VN zemné vedenie s UOK

Nové zemné VNK vedenie bude typu NA2XS(F)2Y 3x1x240 RM/25 mm?2. Napojena bude z
linky €. 627. Tento kabel bude zacinat v jestvujucej kioskovej trafostanici typu EH1 &islo TS
0098-004 . Tato trafostanica ma v rozvodnej Casti umiestneny vn rozvadzaé konfiguracie
KKKT, ktory je typu GAE a z jej VN rezervného pola &.3 oznaéenej K sa napoji novy kabel
smerom k novej kioskovej trafostanici €. TS 0098-005. Kabel bude v trase ulozeny najprv na
luke v subehu s jestvujucim VN zemnym kablom a od pb.&. 16 po pb.¢.16/2 v sibehu s VN
vzdusnym vedenim ,dalej prekrizuje potok Chotinu, potom sa ulozi v stbehu s plotom
druzstva, ktory nasledne prekrizuje a bude ukonéeny v novej TS 0098-005 v rozvadzadi
konfiguracie KKT.

Kable VN budu uloZzené v ochrannych rdrkach HDPE 0200mm v pretlaku, FXKVR 0160mm
pri krizovani, v blizkosti stromov inak iba zapieskované. V stubehu s VNK bude uloZena
rezervna rurka HDPE 040mm, HDPE 0110mm v pretlaku, FXKVR 0110mm pri krizovani, v
blizkosti stromov inak iba zapieskované

Kabel bude vedeny v az k VN spodkom TS, na ktoré bude napojeny koncovkami so
zvodicmi prepétia. Touto istou trasou v jednej ryhe bude ulozeny NN vyvod z TS 0098-005
po jestv. trafostanicu TS 0098-002 kablom typu NAYY-J 4x240mm2 pre PD.

Rirka FXKVR AL/HDPE 0110mm s HDPE 040mm bude umiestnena 30cm v stbehu a pri
krizovaniach a v pretlakoch 50cm od VNK tam .

Kable budu uloZené v beznej trase v zeleni v ryhe 50x135 cm volne ha pieskovom 162ku
celkovej hrubky 12 cm, zahrnuté 12 cm vrstvou piesku nad nimi a z vrchu prekryté
betonovymi doskami s rozmermi d x § x h st 500 x 200 x 40 mm,. V celej trase sa ulozi
Cervena vystrazna félia vo vzdialenosti 20 aZ 30 cm nad kablom, prip. nad chrani¢kami. Na
foliu sa nasype jemna zemina, najviac po 20-30 cm vrstvach, ktoré sa zhutfuju. Zvazkovat
sa bude VNK v celej trase po 30-50cm.

SO 02.2 VN vzdu$né vedenie

Po vybudovani VNK kéblového vedenia prebehne demontaZ vzdusnej VNV pripojky pre
jestv.. TS 0098-002. Demontuje sa vzdusné vedenie VN od pb.&. 16 po & TS 0098-002
vratane U.O. z pb.¢&. 50/627 .

P.b. €.16 zostava a bude ako koncovy pre VNV vedenie smerom k TS 0098-003 (na konci
ulice ,kde je pb.¢. 53 smerom k pb.¢ 54). VN vzdusné vedenie je v namrazovej oblasti N1



(PB.C. 16).

SO 03.1 -NN zemné vedenie

Vybuduje sa novy hlavny NN zemny kablovy rozvod z trafostanice TS &.0098-005 kablami s
vhodnou izolaciou - typu NAYY-J 4x240 ako nahrada za demontovanu NN vzdugnu siet po
pb.¢. 53. Z trafostanice sa prepoja jestvujlice odbery druZstva a & odberatela 120 VE.
Nepride k zvySovaniu vykonu ani k zmene poétu napojenych odberatelov.

Kabel NNK typu NAYY-J 4x240 od kiosku po pb.¢. 53 bude uloZeny v pretlaku v chranicke3x
HDPE DN1600 . Na stipe hudl kéble jednotlivo ukon&ené v SKINI 3Xvris 1/200 KPP. Z
tychto skrifi potom sa prepoja jestvujliice NNV siete zhotovené vodiémi AlFe 3x70+50mm2.
Prepojenie jestvujuceho odberatela z novej TS 0098-005 bude novym kablom NAYY-J
4x240. Jestvujuce meranie druzstva (PD) je v skrini ZSD a.s. na TS 0098-002 a je
umiestnend na konstrukcii tejto 4- stipovej trafostanici. Z nej je prepojena skrifa
kompenzacie druzstva, tiez umiestnena na konétrukcii trafostanice. Tento NN vyvod bude
vyhotoveny kéblom typu NAYY-J 4x240mm2. NN kabel bude zalsteny do elektromerovho
rozvadzaca a potom z nej bude vyvedeny NN vyvod na pb. & 50/ 0, kde sa kabel prepoji na
jestvujucu siet AlFe 4x70.

Prepoj elektromerového rozvadza¢a RE.XXX umiestneného pri pb.&. 52 bude kablom typu
NAYY-J 4x24 priamo z trafostanice. Kabel bude ukon&eny spojkou typu SVCZ 16/25 pri
REJox . .

SO 03.2 -NN vzdus$né vedenie

Hlavné NNV vzdusné vedenie :

Po vybudovani zemnych kablov sa nasledne jestvujlice vzdusné vedenia od pb.&. 53 po TS
€.0098-002 zdemontuju. Jedna sa o dvojity potah AYLFE 3x70+50 mm2 a cudzie vedenie
na lane.

PS 01 Trafostanica TS 0098-005, technologicka ¢ast’

Nova kioskova transformaénd stanica, bude typu EH6. Bude obsahovat olejovy
transformator vykonu 250 kVA, NN rozvadzat s 8 vyvodmi istenymi poistkovymi
odpojovacmi, uvazuje sa aj s rezervou. VN rozvadza¢ je zapuzdreny SF 6, 3 polia, 2x
privod, 1x vyvod na transformator.

3/ Stavba sa zrealizuje podla pravoplatného Gzemného rozhodnutia, ktoré vydala obec
Tvrdomestice pod €. Vyst.142/2022-On-002 zo dfia 13.10.2022 a dokumentécie overenej
v stavebnom konani. Akékolvek zmeny nesmu vyt vykonané bez predchadzajiceho
povolenia stavebneho uradu. Projektant zodpoveda za spravnost a Uplnost vypracovania
projektovej dokumentacie

4/ Stavebnik zabezpeli vytycenie stavby - priestorovej polohy v sulade s § 75 stavebného
zakona fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické
a kartografické €innosti a autorizovanym geodetom a kartografom.

VytyCovanie sa uskutoéni podla vykresov v stlade s pravoplatnym tzemnym rozhodnutim &.
Vyst.142/2022-On-002 zo dna 13.10.2022 a stavebnym povolenim.

O uskutoénenom vytyéeni a o stabilizacii pevnych bodov vyhotovi ten, kto vytyéenie
uskutoénil, vyty€ovaci protokol.

5/ Overena projektova dokumentacia je neoddelitelnou stéastou tohto rozhodnutia pre
stavebnika, ktory je povinny ju archivovat spolu so stavebnym povolenim poé&as existencie
stavby.

6/ Stavba nesmie byt zacata, kym stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost.

7/ Stavebnik je povinny v sulade s ust. § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zakona oznamit
stavebnému Uradu zacatie stavby.



8/ Stavbu bude realizovat Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, Bratislava, ICO
36361518.

9/ Stavebny dennik bude viest stavbyvedici od prvého dha pripravnych prac az do
skoncenia stavebnych prac. Stavebny dennik bude vedeny v rozsahu ust. § 28 vyhlasky
MZP SR ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

10/ Stavebnik je povinny na viditelnom mieste oznadit stavbu Stitkom "STAVBA
POVOLENA".

11/ Pred zagatim stavebnych prac stavebnik zabezpeéi vytyéenie vsetkych podzemnych
vedeni na stavenisku prislusnym kompetentnym pracovnikom. Pri styku s podzemnymi
a nadzemnymi vedeniami avich ochrannych pasmach treba zabezpeéit ich ochranu
prostrednictvom ich spravcov apocCas stavebnych prac postupovat v sulade s ich
podmienkami.

12/ Na stavbe budu pouzité len vhodné vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov o stavebnych vyrobkoch.

13/ Pri uskutoCriovani stavby je nutné dodrzat predpisy tykajuce sa bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni a dbat' na ochranu zdravia oséb na stavenisku.

14/ Pri stavbe a jej uskuto¢novani musia byt dodrzané prislusné, na stavbu sa vztahujuce
ust. zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a prislusné technické normy.

15/ Stavba musi byt realizovana v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a
o véeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie.

16/ Stavba bude dokontena do 36 mesiacov odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia.

17/ Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavebnymi pracami nezacalo do 2 rokov
odo dna, ked nadobudlo pravoplatnost.

18/ Stavebnik je povinny oznamit tunajSiemu stavebnému uradu aspori 15 dni pred
terminom ukonéenia stavby, Zze stavba je schopna na kolaudaciu.

19/ Stavebnik zodpoveda pocas realizacie stavby za $kody, ktoré spdsobi stavebnou
¢innostou na cudzich nehnutelnostiach a stavbach, pri¢om $kody je povinny uhradit
v zmysle ustanoveni Obcianskeho zakonnika. /

20/ Stavebnik je povinny pri realizacii stavby respektovat stanoviska a vyjadrenia dotknutych
organov a spravcov inZinierskych sieti, ktoré su uvedené v rozhodnuti o umiestneni stavby
vydanom obcou Tvrdomestice pod &. Vyst.142/2022-On-002 zo dfia 13.10.2022.

21/ Dodrzat’ podmienky Zapadoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., uvedené vo
vyjadreni zo dna 08.03.2023 pod &. 15825/2023/54, a to:

S vydanim Gzemného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu ,PETVRDOMESTICE,
TS0098-002, VNK, TS, NNK* stihlasime po spineni nasledovnych podmienok:

V zaujmovom Uzemi stavby sa nachadza verejny vodovod PVC DN 110 v nasej sprave,
ktorého orientaéné zakreslenie sme Vam odobrili vo vykresoch.

- Pred realizaciou stavby dodavatel stavebnych prac bezpodmieneéne poziadat o presné



vytyCenie dotknutého vodovodného potrubia priamo v teréne pracovnikov VPS Topol&any,
majstrom strediska p. Kla¢ansky, ¢. tel. 0902 9570685.

Pri_krizovani nového VN elektrického vedenia s verejnym vodovodom PVC DN 110
pozadujeme dodrzat’ priestorovi normu STN 73 6005 a navrhované zemné elektrické kable
umiestnit’ v mieste kriZovania do ocelovej chrani¢ky s presahom min. 1 m.

Vykopové prace v miestach krizovania a subehu s verejnym vodovodom poZadujeme
realizovat ruc¢ne.

Od investora stavby poZadujeme preukazatelne oboznamit zamestnancov, ktori budd
vykonavat zemné prace alebo Cinnosti, s vytycenou trasou verejného vodovodu a taktiez s
podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Naklady na pripadni prekladku verejného vodovodu, ktoré nevyvolala nasa spoloénost
znasa investor stavby, ktory tuto prekladku vyvolal.

Z dévodu kontroly pozadujeme oznamit ukon&enie prac na pokladke nového VN vedenia
majstrovi strediska VPS Topol¢any p. Kla¢anskému a pred zasypom ryhy ho prizvat na
kontrolu uloZenia VN vedenia v miestach stbehu a krizovani s verejnym vodovodom.
Vyjadrenie ma platnost 2 roky. Po uplynuti tejto lehoty je potrebné znovu poZiadat' ZsVS,
a.s. OZ Topol¢any o opatovné odsuhlasenie vyjadrenia. /

Dodrzat' podmienky Technickej indpekcie, a.s., uvedené vo vyjadreni zo dia 03.03.2023 pod
€. 1104/4/2023, a to:

- konstrukéna dokumentacia je v stlade s bezpeénostnotechnickymi poZiadavkami.

Dodrzat’ podmienky Slovak Telekom, a.s., uvedené vo vyjadreni zo diia 02.03.2023
pod €. 6612305901, a to:

1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢&. 452/2021 Z. z.) a
zaroven je potrebné dodrZat ustanovenie §108 zakona &. 452/2021 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vy$sie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygénu, dévodu ziadosti, Gdelu Ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné Cislo v Ziadosti nezodpovedad vyznadenému polygénu alebo ak si
stavebnik nesplni povinnost podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedenu Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskér pred
spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spolo¢nost Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZzenia SEK prostrednictvom
zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:

4. V zmysle § 21 ods. 12 zakona ¢&. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do
projektu stavby musi zakreslit' priebeh v8etkych zariadeni v mieste stavby. Za spinenie tejto
povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle §24 zakona &. 452/2021 Z.z. je potrebné
uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom
dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit' zrealizovat prekladku SEK.

6. Upozoriujeme Ziadatela, Zze v textove] Casti vykonavacieho projektu musi figurovat
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zakaze zriadovania
skladok materialu a zriadovania stavebnych dvorov pogas vystavby na existujucich
podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikaénych
vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikacna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit nadzemnu siet proti po$kodeniu alebo
naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vy$Sie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poru$enim povinnosti
podla §23 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9. V pripade, Ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo &innostou z akychkolvek dévodov
pokracovat po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a



poZiadat o nové vyjadrenie.
Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat o vytyéenie polohy SEK
spoloCnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhladom k
tomu, Ze na Vasom zaujmovom U(zemi sa moézu nachadzat zariadenia inych
prevadzkovatelov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody,
tymto upozorfiujeme Ziadatela na povinnost vyZiadat si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatelov tychto zariadeni.
10. VytyCenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zaklade objednavky zadanej cez internetovii
aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/vyiadrenia
VytyCenie bude zrealizované do troch tyzdiov od podania objednavky.
11. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna bez ohfadu na vyssie uvedené body
dodrzat’ pri svojej Cinnosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto
vyjadrenia.
12. Ziadatel méze vyjadrenie pouZit iba pre ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouZitia pre Ucel konani podla stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, Ziadatel
nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej rozsirovat, prenajimat alebo vyuzivat
bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
13. Ziadatela zaroven upozoriiujeme, ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost na
verejnu elektronicki komunikaénu siet' UloZnym vedenim, je potrebné do projektu pre
uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaénu pripojku.
14. Poskytovatel negarantuje geodetickt presnost poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatela povinnosti poZiadat o vytyéenie.
VSeobecné podmienky ochrany SEK
1.V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu Ziadost, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinny
zabezpecdit”

Ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych
zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
+ Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia
telekomunika¢ného vedenia
+ Odsuhlasenie  projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia
telekomunikacéného vedenia
V lokalite predmetu Vasej Ziadosti je opravneny vykonavat prace suvisiace s preloZzenim
sieti (alebo vybudovanim telekomunikaénej pripojky) iba zmluvny partner:
Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V kablovej ryhe sa méze nachadzat viac zariadeni (kable, potrubia) s
réznou funkénostou.
2. Pri akychkolvek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo po$kodené zariadenia, je
ziadatel povinny vykonat vSetky objektivne (i&inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:
+ Pred za¢atim zemnych prac vytyéenie a vyzna&enie polohy zariader}i priamo na povrchu
terénu,
+ Preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budu vykonavat zemné prace, s
vytyCenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tieZz s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené

Upozornenie zamestnancov vykonavajlicich zemné prace na mozna polohovy odchylku
+ 30 cm skutoéného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznadenej polohy na povrchu
terénu
+ Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvacsSou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr.
hibiace stroje)
+  Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpe&ené proti akémukolvek ohrozeniu, kradezi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznaéenej polohy zariadenia
+ Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)



Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénne &islo 0800123777
+  Overenie vySkového uloZenia zariadenia ru¢nymi sondami (z dévodu, Ze spoloénost
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V pripade, Zze pogas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit krytie tel.
kablov je toto mozZné vykonat len so stihlasom povereného zamestnanca ST.
3. V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet ST) je
potrebné si podat’ Ziadost o uréenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Ziadame dodrzat platné predpisy podia STN 73 6005 pre priestorovu Upravu vedeni v
plnom rozsahu.

Dodrzat’ podmienky Okresného uradu v Topoléanoch, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie uvedené vo vyjadreni zo dia 23.02.2023 pod &. OU-TO-0SZP-2023/002733-
002, a to:

1. Stavby sa budu uskuto¢novat na pozemku pare. reg. C KN &. 1290/13, 1290/6. 1287.
1275/1. 1275/1, | 179/4. pare. reg. E KN ¢. 769. 886. 887, 888, 889, 890. 858, 891, 851.
825. 820, 865, 892, 958. 769. k. u. Tvrdomestice, podla projektovej dokumentacie, ktora
bola vypracovana Ing. Georginou Ciganovou v mesiaci 01/2023.

2. Investorom stavby ,.PE_GI Tvrdomestice, TS0098-002. VNK. TS. NNK" je
Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6. 816 47 Bratislava - Staré Mesto.

3. Investor stavby zabezpeéi, aby pocas vystavby nedoslo k znecisteniu povrchovych a
podzemnych vod znecistujucimi latkami.

4. Dodrzat podmienky zo stanoviska Slovenského vodohospodarskeho podniku, $.p.. OZ
PieStany. Nabr. |. Krasku ¢. 3/834, 921 80 Piestany, pod ¢. CS SVP OZ PN 8999/2020/2 zo
dna 27.11.2020:

5. Ako spravca vodnych tokov davame k predlozenej projektovej dokumentécii nasledovné
stanovisko:

6. Stavbou dojde ku krizovaniu vodohospodarsky vyznamného vodného toku Chotina (&islo
toku v spravcovstve 434. ¢islo hydrologického poradia 4-21-12-840. parcela KN —C &. 1287
vodné plochy bez zaloZzeného LV).

7. Ochranné pasmo predmetného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti
6.0 m od brehovych &iar.

8. Krizovanie je rieSené formou riadeného podtlaku, pricom vedenie je v mieste krizovania
umiestnené v chranicke v celej Sirke koryta toku a jeho ochranného pasma. Hibka krytia
chranicky je 2.0 m pod dnom koryta toku. Startovacia a cielova jama je mimo ochranné
pasmo vodného toku.

9. Miesto krizovania po oboch stranach vodného toku oznadéit viditelnymi znatkami ,POZOR
NEBAGROVAT".

10. K stavebnym pracam pri krizovani vodného toku prizvat' zastupcu nasej organizacie
(p. Hlavacka, tel. 0914398244). ktory zapisom potvrdi, Ze prace pri krizovani boli realizované
v sulade s naSimi podmienkami, respektive boli realizované v stlade s PD. ktora nam bola
predloZzena na vyjadrenie. Tento zapis bude z nasej strany pozadovany Pri kolaudacii stavby
a pripade jeho nepredlozenia, nebudeme suhlasit’ s kolaudaciou stavby.

i Do koryta vodného toku a jeho ochranného pasa pocas vystavby neukladat stavebny
material.
12, Prizvat zastupcu nasej organizacie ku kolaudacii stavby, kde nam bude odovzdany

uvedeny zapis a projekt skutoéného vyhotovenia aj so zameranim v digitalnej forme v stlade
s § 48 odst. 3 vodného zakona (z dévodil vodohospodarskej evidencie).

13. Podla § 27 ods. 5 vodného zakona je suhlas podla odseku 1 pism. a) az d) podkladom
na konanie podla osobitnych predpisov a zanika, ak sa stavebné konanie nezadalo do
jedného roka od vydania suhlasu.

Dodrzat’ podmienky Okresného uradu v Topof€anoch, pozemkovy alesny odbor
uvedené vo vyjadreni zo diia 16.02.2023 pod ¢. OU-TO-PL0O-2023/002742-002, a to:
Zabezpecit' zakladnu starostlivost o polnohospodarsku pédu, na ktori bolo vydané toto



stanovisko az do doby realizacie stavby najma pred zaburinenim pozemku a porastom
samonaletu drevin.

Viykonat skryvku humusového horizontu polnohospodarskej pody a zabezpetit jej
hospodarne a ucelné vyuZitie na nezastavanej Casti pozemku KN ,C* 1275/1 resp. jej
uloZenim a rozprestretim na int parcelu polnohospodarskej pady.

Po realizacii vystavby za ucelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnutefnosti podla § 3 ods. 2 zakona poZiadat o zmenu druhu pozemku orna pdda na
zastavanu plochu, pripadne ostatni plochu po predloZeni porealizaéného geometrického
planu (ak sa vydava, ak nie kolaudaéného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu
pozemku vykona Okresny Urad Topol¢any, katastralny odbor. Nam. L. Stura 1738. 955 40
Topol€any.

Dodrzat’ podmienky Zapadoslovenskej distribuénej, a.s. uvedené vo vyjadreni zo dia
07.02.2023, a to:

Spolo¢nost Zapadoslovenska distribuénd, a. s. s vydanim stavebného povolenia ,sthlasi".

Dodrzat’ podmienky SPP-distriblicie, a.s. uvedené vo vyjadreni zo diia 31.08.2022 pod
¢. TD/INS/0845/2020/Kr, a to:

Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zagatim vykonavania inych &innosti je stavebnik
povinny poZiadat SPP-D o vytyéenie existujucich plynérenskych zariadeni prostrednictvom
online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (éast E-
sluzby),

v zaujme predchadzania po$kodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky
alalebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava vyty&ovanie plynarenskych zariadeni
do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebnik je povinny oznamit zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formuléru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast’ E-sluZby) najneskoér 3 pracovné dni pred zahajenim planovanych prac. V
pripade neoznamenia zaéatia prac upozoriiujeme, e SPP-D moze podat podnet na
Slovensku obchodnd indpekciu (SOIl), ktora je opravnena za porusenie povinnosti v
ochrannom alalebo bezpe¢nostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit podla
ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,-€ aZ 150 000,-€,

stavebnik je povinny zabezpecit pristupnost plynarenskych zariadeni podas realizacie
c¢innosti z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly
prevadzky, Udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skisok oprav, rekontrukcie
(obnovy) plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynéarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu
stranu od obrysu nizkotlakého (dalej ako ,NTL") plynovodu a stredotlakého (dalej ako ,STL")
plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako 2VTLY)
plynovodu, az po predchadzajucom vytyéeni tychto plynarenskych zariadeni, a to vyhradne
ruéne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvy$enou opatrnostou, za dodrzania STN
73 3030, a to pokial sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technolégie,

- pred realizaciou akychkolvek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazd( stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti men&ej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, inym spdsobom ako ruéne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s
plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste priblizenia k
plynarenskému zariadeniu) obnazit plyndrenské zariadenie ruéne kopanou kontrolnou
sondou pre overenie priestorového ulozenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie
priebehu trasy vitacieho (resp. pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre
uvedenej sondy su neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,

v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdU stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat vyhradne ruéne alebo
bezvykopovou metodou s ruéne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny



predlozit SPP-D realizaénu projektovi dokumentaciu a vopred poZiadat o stanovenie
podmienok na vykondvanie takychto prac,

vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metddou bez ruéne kopanych kontrolnych sond
vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email:
jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaZeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika.

pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s
nimi je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,
stavebnik je povinny zabezpedit odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete pocas
celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat' také terénne Gpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Urovne terénu
pozadujeme vsetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit do novej urovne
terénu,

kazdé pogkodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasene SPP-D na tel. & 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest k
vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti, upozoriiujeme, ze SPP-D médze pri
vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat podnet na Slovensku
obchodnu indpekciu (SOI), ktora je opravnena za poru$enie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpeCnostnom pasme plynarenského zariadenia uloZit podla ustanoveni Zakona o
energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia
mo6ze dojst’ aj k spachaniu trestného &inu véeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285,
pripadne trestného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vseobecne prospes$ného
zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon, stavebnik je
povinny pri realizacii stavby dodrZiavat ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného
zakona a inych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v
Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni a taktieZz ustanovenia Technickych pravidiel pre
plyn (TPP) najma 702 01, 702 02,

stavebnik je povinny reSpektovat a zohladnit' existenciu plynarenskych zariadeni a/aiebo ich
ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribuCnej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat &innosti ako ani
umiestnovat stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribuénej siete v bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestriovat stavby.

i

Ugastnici konania Zapadoslovenska distribuéna, a.s. v zastupeni Bevatron, s.r.o.,
vlastnici pozemkov parc. reg. ,C" €. 1290/13 a pozemkov parc. reg. ,E* & 1291, 1290/10,
1290/11, 1290/12, 1290/13, 1290/14, 1290/15, 1290/16, 1290/17, 1290/18, 1290/19,
1290/20, 1290/21, 1290/22, 1290/45, 1287, 1281/1, 1179/102 v kat. Uzemi Tvrdomestice

a vlastnici dotknutych pozemkov nemaju namietky k predmetnej stavbe.
Odoévodnenie
Stavebnik Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, Bratislava v zastapeni

Bevatron, s.ro., G. Bethlena 50, Nové Zamky poziadala dna 07.03.2023 o vydanie
stavebného povolenia na stavbu ,PE_G1_Tvrdomestice, TS0098-002, VNK, TS, NNK" na
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pozemkoch parc. reg. ,C* & 1290/13 ana pozemkoch parc. reg. ,E* & 1291, 1290/10,
1290/11, 1290/12, 1290/13, 1290/14, 1290/15, 1290/16, 1290/17, 1290/18, 1290/19,
1290/20, 1290/21, 1290/22, 1290/45, 1287, 1281/1, 1179/102 v kat. Gzemi Tvrdomestice.
Uvedenym dnom bolo zacaté stavebné konanie.

Uzemné rozhodnutie vydala Obec Tvrdomestice pod €. Vyst.142/2022-On-002 zo dfa
13.10.2022. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost dfia 21.11.2022.

Stavebny urad v uskutoénenom stavebnom konani preskumal prediozenu Ziadost o
stavebné povolenie z hladiska uvedeného v ustanoveni § 62 zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a zistil, Ze uskutotnenim ani budicim uZivanim stavby nie su
ohrozené verejné zaujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené
zaujmy ucéastnikov konania.

Dokumentécia stavby spifia poZiadavky uréené zakonom & 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Stavebny Urad oznamenim zo diia 15.03.2023 oznamil zadatie stavebného konania
znamym ucastnikom konania a dotknutym orgdnom a st&asne ich vyzval, aby pripadné
namietky k Ziadosti uplatnili najneskér do 7 pracovnych dni od doruéenia ozndmenia, inak sa
na ne neprihliadne.

K predlozenej ziadosti nevzniesli U¢astnici stavebného konania Ziadne namietky ani
pripomienky. Stanoviska a vyjadrenia dotknutych orgdnov, v zmysle ust. § 126 stavebného
zakona, su kladné a stavebny urad ich podmienky vo svojom rozhodnuti zohladnil, &im
zabezpecil ochranu verejnych zaujmov chranenych osobitnymi predpismi.

Stavebny urad v stavebnom povoleni uréil zav&zné podmienky uskutoénenia stavby a
rozhodol o namietkach Ugastnikov konania. Stavebny U(rad zabezpeéil uréenymi
podmienkami najma ochranu zaujmov spolo¢nosti pri vystavbe, komplexnost stavby,
dodrzanie vseobecnych technickych pozZiadaviek na vystavbu, a dalSich predpisov
a technickych noriem a dodrZanie poziadaviek uréenych dotknutymi organmi, predovéetkym
vyluCenie alebo obmedzenie negativnych uéinkov stavby a jej uzivania na Zivotné
prostredie.

Pripomienky a namietky dotknutych organov a U&astnikov konania stavebny urad
skoordinoval a premietol do vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

V priebehu stavebneého konania nenasiel stavebny Grad také dévody, ktoré by
znemoznovali povolenie stavby.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa mozno odvolat’ podfa § 54 zakona &. 71/1967 Zb. v zneni
neskorsich predpisov do 15 dni odo dia jeho doruéenia. Odvolanie sa podava na
Obec Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice &. 42. Toto rozhodnutie je mozné preskumat’
sidom po vyé&erpani riadnych opravnych prostriedkov.

M

| ,
Jozef’Be/ﬁc;

starosta obce
|
Toto rozhodnutie mé povahu verejnej vyhlasky v zmysle § 69 stavebného zakona a musi byt
vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli obce a internetom na webovom sidle obce.
Posledny den tejto lehoty je diiom doruéenia.

Verejnou vyhlaskou sa oznamenie doruéi:
- vlastnikom dotknutych pozemkov (pravnické osoby a fyzické osoby, ktorych viastnicke
alebo iné préva k pozemkom alebo stavbam, ako aj k susednym pozemkom a stavbam
mozu byt rozhodnutim priamo dotknuté),
- Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava v zasttpeni Bevatron,
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s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zamky,

- vlastnikom pozemkov parc. reg. ,C* ¢ 1290/13 a na pozemkoch parc. reg. ,E* & 1291,
1290/10, 1290/11, 1290/12, 1290/13, 1290/14, 1290/15, 1290/16, 1290/17, 1290/18,
1290/19, 1290/20, 1290/21, 1290/22, 1290/45, 1287, 1281/1, 1179/102 v kat. Uzemi

Tvrdomestice.

1. Obec Tvrdomestice — Uradna tabula
2. Obec Tvrdomestice — internetova stranka

Vyvesené diia: !'. 41 it 2 Zvesené diia: ........c.........

Peciatka, podpis:

Peciatka, podpis: Z

Na vedomie: \ -

1.  Zapadoslovenska distribuéna,a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava v zastapeni
Bevatron, s.r.0., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zamky

2. Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru, KruSovska 1357, 955 01
Topol€any

3. Regionalny urad verejného zdravotnictva, ul. Stummerova &. 1856, 955 01 Topol&any

4. Krajsky pamiatkovy urad, Nitra Namestie Jana Pavla Il &. 8, 949 01 Nitra

B. Okresny urad odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Nam. L. Stara 1738, 955 01

TopolCany — vSetky zlozky

Slovak Telecom, a.s. Horna 77, P.O. BOX 4, 974 08 Banska Bystrica 8

Zapadoslovenska vodarenska spolocnost, a.s., Odstepny zavod Topol&any,

Tovarnicka 2208, 955 55 Topol¢any

Zapadoslovenska distribuéna a.s. P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1

SPP - distribucia, a.s. Mlynské nivy 44B, 825 11 Bratislava 26

0. Okresny urad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Stefanikova

trieda 69, 949 01 Nitra

11.  Okresny Urad Topol¢any, Odbor krizového riadenia, Nam. L. Stura 1738, 955 01
Topol¢any

12. Okresny Urad Topol¢any, Pozemkovy a lesny odbor, Nam. L. Stara 1738, 955 01
Topolcany

13.  Urad Nitrianskeho samospravneho kraja, Odbor dopravy a pozemnych komunikacii,
Razusova 2A, 949 01 Nitra

14.  Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Piestany, Sprava povodia hornej Nitry,
Skultétyho 15, 955 57 Topol¢any

15. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

N o

=% 0

Obec Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice ¢. 42 - pre spis



